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Frister Helsingborg, Angelholm och Orkelljunga

1. Varme-, varmvatten-, varmlufts- och angpanna

Om pannan ingér i en virmecentral som stir under kontinuerlig évervakning av en kvalificerad
driftsledare kan sotning utforas med fristen tre 4r, oavsett vilket brinsleslag som anvinds.

I §vriga fall kan, om eldning sker med fasta brinslen, sotning goras enligt foljande:

. . . . . Frist for

Tillampningskriterier Sotningsfrist
pning g brandskyddskontroll

Avser konventionella pannor. 3 ger/ar 3 4r
Avser pannor med keramisk inkladnad i 2 ggr/ar 3 ér
forbranningskammaren eller motsvarande
konstruktion for effektiv forbrinning av brinslet och
dir pannan ir ansluten till ackumulatortank eller
motsvarande anordning.
Avser pannor dir eldning sker med tripellets eller 1 ggr/ér 3 4r
annat frén sotbildningssynpunkt motsvarande
brinsle och dir eldningsapparaten ir speciellt
konstruerad for effektiv férbrianning av brinslet.
Specialkonstruerad pelletspanna. 1 ggr/ar 6 &r
Om eldning sker med flytande brinslen giller f5ljande frister:

. . . . . Frist for
Tillampningskriterier Sotningsfrist

pning g brandskyddskontroll

Avser pannor dir eldning sker med tung 3 ggr/ar 34r
eldningsolja eller annat fran sotbildningssynpunkt
motsvarande brinsle.
Avser pannor dir eldning sker med litt eldningsolja 1 4r 6 ar
eller annat, fran sotbildningssynpunkt, motsvarande
brinsle och pannans mirkeffekt éverstiger 60 kW.
Avser pannor dir eldning sker med litt eldningsolja 2 ar 6 ar

eller annat fran sotbildningssynpunkt motsvarande
brinsle och pannans mirkeffekt uppgér till hogst
60 kW.
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2. Kbksspisar, ugnar och andra jamforbara férbranningsanordningar
Om eldning sker i stérre omfattning én for enskilt hushéllsbehov giller foljande frister:

. . . , , Frist for
Tillampningskriterier Sotningsfrist
pning g brandskyddskontroll
Avser eldstader dir eldning sker med fasta brinslen, 6 ggr/ar 3 4r
tung eldningsolja eller annat fran sotbildnings-
synpunkt motsvarande brinsle.
Avser eldstider dir eldning sker med litt 1 &r 6 ar

eldningsolja eller annat, fran sotbildningssynpunkt,
motsvarande brinsle.

Om eldning sker for enskilt hushallsbehov kan sotningsfrister for lokaleldstidder tillampas.

3. Lokaleldstader
Om eldning sker i lokaleldstider giller féljande frister:

. . . . . Frist for
Tillampningskriterier ningsfri
ampningskriterie Sotningsfrist brandskyddskontroll
Avser eldstider som utgdr den huvudsakliga killan 1 &r 3 4r
fér uppvirmning av det rum dir eldstaden ér
uppstilld eller f6r matlagning.
Avser eldstider som inte utgor den huvudsakliga 34r 6 ar
killan for uppvirmning av det rum dir eldstaden ir
uppstilld eller f6r matlagning.
Eldstaden dr beligen i ett fritidshus och anviinds i 34r 6 ar
ringa omfattning.
4. Imkanaler i restauranger eller andra storre kok
For dessa imkanaler giller foljande frister:
. . . . . Frist for
Tillampningskriterier Sotningsfrist
pning g brandskyddskontroll
Imkanalen betjinar ett kok dir matlagning sker i 3 ger/ar 2 ar
storre omfattning #n for enskilt hushélls behov.
Imkanalen betjinar ett kok fér endast uppviarmning 1 &r 6 &r

av mat eller motsvarande verksamhet.
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